Guia de Instalacion

lluminacién Lineal
Serie ALC6

¢ 5 afos de garantia
¢ Clasificada para ubicaciones himedas

ANTES DE INICIAR \ J

Lea estas instrucciones detenidamente y por completo.

A\ ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA _ o - RISQUES DE DECHARGES ELECTRIQUES
: gg;;?;;tg;fumm'm de energia antes de lainstalacion.inspeccion© -, ¢ ne; ['glimentation avant d'inspecter, installer ou déplacer le luminaire.
« Conecte correctamente la caja de proteccion eléctrica a tierra. e Assurez-vous de correctement mettre d la terre le boitier d'alimentation électrique.
RIESGO DE INCENDIO RISQUES D'INCENDIE
« Respete todos los codigos NEC y codigos locales. e Respectez tous les codes NEC et codes locaux.

« Utilice Ginicamente cables de conexion de entrada/salida aprobadospor ~ ®  N'utilisez que des fils approuvés par UL ou IEC pour les entrées/sorties de
UL o IEC. Tamafio minimo 18 AWG. connexion. Taille minimum 18 AWG.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Su operacion estd sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia
perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar una operacion no deseada. CAN ICES-005 (A) / NMB-005 (A)

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los limites para la Clase A de dispositivos digitales, conforme a la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos limites estdn disenados
para proveer proteccion necesaria para contrarrestar interferencia perjudicial cuando el equipo estd en operacidn en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede
irradiar energia de radiofrecuencia, y si no es instalado y usado conforme a las instrucciones del manual, puede causar interferencia perjudicial a radiocomunicaciones. La
operacion de este equipo en una zona residencial puede causar interferencia perjudicial, en tal caso el usuario deberd corregir la interferencia por su propia cuenta.

Use Unicamente de la manera prevista por el fabricante. Si tiene alguna duda, comuniquese con el fabricante.

Requisitos eléctricos
El driver LED debe suministrarse con 120-480 VAC, 50/60 Hz segUin su etiqueta de producto, y conectado a un circuito
derivado individual debidamente conectado a tierra, protegido por un interruptor de circuito de 15 o 20 amperios.

Instrucciones de puesta a tierra

La puesta a tierra y la conexidn de todo el sistema debe realizarse de conformidad con el Articulo 600 del Cédigo
Eléctrico Nacional (NEC) y los cédigos locales.
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Peso de la Luminaria ALC6
o Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione para

detectar defectos antes de la instalacion. Use guantes de trabajo Tamafo  120-277V  347-480V

para evitar que la suciedad y el aceite se transfieran a la luminaria. Luminaria de 4 pies 7.5 Ibs. 105 Ibs.
@ cija el método de montaje: cadena, cable, varilla o en superficie. Luminaria de 8 pies 14.5lbs.  17.5Ibs.

NOTA: Siga todas las pautas de UL, NEC y de clasificacion de

carga minima cuando seleccione e instale un cable, cadena o Soporte de

varilla. montaje

(3]

Los soportes de montaje vienen pre-instalados. Afloje los tornillos
para mover los soportes a la ubicacion deseada, después vuelva a
apretarlos. Cada soporte de montaje puede conectarse a una
cadena, cable, varilla o montarse en superficie.

Fije a la Fije a la
parte estructural parte estructural

Cuelgue dos cadenas/cables de una parte estructural del techo. La luminaria debe apoyarse independientemente de
una caja eléctrica. Cierre el circuito de la cadena/del cable a través de los dos soportes de montaje.
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Fije a la

Ajuste con
parte estructural

las tuercas
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Fije dos varillas roscadas de 1/2” en las partes estructurales del techo. Cologue una tuerca en cada varilla roscada donde desee colgar la
luminaria. Deslice los soportes de montaje en las varillas roscadas y apriete la segunda tuerca en las varillas para asegurar la luminaria.



Caja de conexiones

i

Mueva los soportes de
montaje a los extremos

\

o Cologue los dos soportes de montaje en los extremos
de la luminaria y apriételos. Fije la luminaria al techo
con la herramienta adecuada (no incluidal).

N

Afloje los tornillos

e Afloje los tornillos en un lado de la luminaria
y desenganche la barra de luz LED.
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/Cojo de conexiones
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KCables de la luminaria

Pase la corriente eléctrica a través de uno de los orificios de
0.875" en la parte superior de la luminaria y en una caja de
conexiones. Conecte los cables de CA de la caja de conexiones
a los cables de la luminaria (ver el Paso 4 en la parte de

Conexiones eléctricas para mds detalles).

Afloje el tornillo de la tapa externa, después gire y abra la tapa
externa para retirarla. Repita para ambas tapas externas.

J

e Retire la barra de luz LED desconectando

los conectores rdpidos proporcionados.

Vuelva a colocar la barra de luz en la luminaria y apriete los

tornillos. Vuelva a colocar las dos tapas externas y apriete los
tornillos.



Nota: Consulte instrucciones de cableado adicionales si estd instalando multiples luminarias en un bloque de luminarias continuas.

Afloje el tornillo de la tapa externa, después gire y
abra la tapa externa para retirarla.

B) Cable de alimentacion

\ A) Conductor

Opcidn: entrada de energia desde el lado - Retire los nipples en
la tapa externa y A) instale un conductor de 1/2” o B instale el
cable de alimentacién de CA con liberador de tensién. Enchufe el
orificio no utilizado en la parte superior con la conexién adecuada.

\

A) Conductor B) Cable de alimentacién

Opcion: entrada de energia desde la parte superior - A)instale un
conductor de 1/2" 0 B) instale el cable de alimentacion de CA con liberador
de tension a través del orificio de .875" en la parte superior de la luminaria.

e 120-277V: Conecte los cables verde (tierra), negro (linea) y

blanco (neutro) de la linea de CA a los cables de color similar
del suministro de energia de la luminaria utilizando conectores
de cable aprobados por UL. Vuelva a fijar la tapa externa.

347-480V: Conecte los cables verde (tierral), rojo (linea) y negro
(neutro) de la linea de CA a los cables de color similar del
suministro de energia de la luminaria utilizando conectores de
cable aprobados por UL. Vuelva a fijar la tapa externa.



Cuando se ordenan como opcién, las luminarias continuas utilizan conectores rdpidos y sujetadores de
ojo de cerradura para cablear y alinear correctamente las luminarias de unién.
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Arnés de arranque

== )
\ /)
\ Arnés de luminaria”” £ /
o Elija la primera luminaria para la linea continua y conecte
el arnés de cables de arranque (incluido en el Kit de
luminarias continuas) al arnés de cables del la luminaria.

Silos conectores no se acoplan, use un arnés de
adaptador pequefio (también se encuentra en el kit).

/ Arnés de arranque - conectar
a la corriente eléctrica del
edificio

Extremo abierto

Primera luminaria continua

\ ¥ Extremo cerrado

Cuelgue la primera luminaria con la ayuda de otra persona.
El lado opuesto al arnés de arranque se conectard con la
siguiente luminaria en la linea continua. Conecte el arnés de
arranque con la corriente eléctrica del edificio como se
muestra en la seccidn Conexiones eléctricas de esta guia.
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Sensor opcional

\ J

Opcion: Sensor - Inserte el sensor (se ordena por
separado) en el nipple de la tapa externa (incluido en el kit
de luminarias continuas) conéctelo al arnés de cables de
arrangue segun las instrucciones de cableado del sensor.

Primera luminaria

Segunda luminaria /

e Alinee y monte la segunda luminaria en la linea
continua de manera que los conectores rdpidos
del arnés de cables se acoplen correctamente.
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/ Soporte de unién
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Realice las conexiones de cableado
entre las luminarias con los conectores
rdpidos del arnés de cables.

@ Alinee el “soporte de unién” de metal en

la primera luminaria con la abertura
correspondiente en la segunda luminaria y

Asegure el “soporte de union”
apretando los cuatro tornillos
#6-32 proporcionados.

empUjelas una contra otra.
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/ Q% NUmero maximo de luminarias continuas
= = Salida 120V 277V 347V 480V
&“‘1\_ ~ 4pies2K 131 303 380 525

g‘% 4 pies 3K 90 207 259 358

%% A 4pies4K 67 155 194 268

=- 4 pies 5K 53 122 153 211

S ‘ 4pies6K 43 98 123 171

/ 4 pies 8K 30 69 86 119

@ Cologue la cubierta decorativa del lente 4pies 10K 22 51 64 88
(incluida en el kit de luminarias continuas) 8 pies 4K 71 163 204 283
sobre la unién entre las luminarias. 8 pies 6K 47 109 136 188

8 pies 8K 34 78 98 136

\ 8 pies 10K 27 61 77 107

9 ) 8 pies 12K 21 50 62 86

g@\%yj y _— 8 pies 16K 15 35 43 60

. //4«[ 8pies 20K 11 26 32 44

I
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@ Cologue las tapas externas (incluidas en el kit de luminarias
continuas) y apriete los tornillos en cada extremo del

bloque de luminarias.
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g Repitiendo los pasos 3-7, agregue luminarias segln sea

necesario para completar el bloque de luminarias continuas.

No exceda el nimero mdximo de luminarias por bloque
indicado en la tabla anterior (la corriente mdxima a través

del arnés de cables no debe exceder de 15A).

NOTA: Si hay conectores rdpidos sin usar al final de una

linea continua, corte los conectores y tape los extremos con
conectores de cables para terminarlos.

Sintoma Solucién
La luminaria « Verifique que el color de los cables de conexion laterales coincida con el color de los cables a los que estdn conectados.
no enciende « Verifique que todos los conectores de cable estén conectados correctamente.

o Verifique que su voltaje de entrada esté dentro de las especificaciones.

o Si estd utilizando algin control adicional (por ejemplo, controles inaldmbricos o sensores de movimiento), verifique
también que estén funcionando correctamente y que la unidad esté configurada para comunicar con los controladores.

El soporte de montaje se

desliza de lado a lado

proporcionados.

 Verifique que el soporte de montaje esté bien apretado usando los tornillos de ajuste
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Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos duefios. La informacion proporcionada se
encuentra sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los valores son de disefo o tipicos al momento de ser
medidos bajo condiciones de laboratorio. Current, powered by GE es una empresa de General Electric Company.
© 2019 GE.
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